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１．基本方針 

（１）検査地点は、原水については全配水場各取水井の 2４箇所及び各配水場の 4 箇所とし、浄水については各

配水場とそれぞれの配水場系の給水栓の 8 箇所とする。 

（２）検査の項目及び水質の基準値は、水道法の規定による。 

（３）検査の頻度については、水道法並びに同施行規則を基に、規定通り行う。    

                                                       

 

２．水道事業の概要 

（１）配水場関係 

①第一配水場系（ 配水能力 １日 １１，３９０ｍ3 ） 

三沢市猫又地区外にある待機中の井戸を除く、９本の深井戸から取水し除砂後、滅菌処理され、第一配水場

の配水池、高架水槽経由で市内に送られます。 

②春日台配水場系（ 配水能力 １日 ２，７９０ｍ3 ） 

三沢市春日台二丁目外の深井戸５本から取水し除砂後、滅菌処理され、春日台配水場の配水池を経て、市内

に送られます。 

③北部配水場（ 配水能力 １日 １，６４０ｍ3 ） 

三沢市谷地頭二丁目外にある４本の深井戸から取水後（うち１本は除鉄・除マンガン装置を経由）、除砂後、

滅菌処理され、北部配水場の配水池、高架水槽経由で市内に送られます。 

④南部配水場系（ 配水能力 １日 ３，８６０ｍ3 ） 

三沢市泉町二丁目外にある 6 本の深井戸から取水後（うち 2 本は除鉄・除マンガン装置を経由）、除砂後、

滅菌処理され、南部配水場の配水池を経て市内に送られます。 

 

 

 

 

（２）給水状況計画（令和３年度決算）    

 

区     分 業   務   量 

給 水 区 域 三 沢 市 内 

給 水 人 口 ３７，９４１ 人 

普  及  率 １００．０ ％ 

一日最大給水量（配水量） １４，３６１ ｍ3 
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（３）配水場                                              

（令和４年度末） 

配水場名 第一配水場 春日台配水場 北部配水場 南部配水場 

所 在 地 
三沢市大字三沢字 

猫 22-808 

三沢市春日台二丁

目 154-262 

三沢市谷地頭二丁

目 1342 

三沢市泉町二丁目 

１１９-５２ 

配水能力 11,390ｍ3 2,790ｍ3 1,640ｍ3 3,860ｍ3 

深 井 戸 ９本 ５本 ４本 ６本 

浅 井 戸 — — — — 

除砂設備 ５基 ３基 ３基 ３基 

滅菌設備 ２基 ２基 ２基 ２基 

配 水 池 １池 １池 １池 １池 

配水ポンプ （高架水槽） ４台 （高架水槽） ５台 

自 家 用 
発電設備 

１式 １式 １式 １式 

 

 

３．原水及び浄水の水質状況 

原水の状況 

第一配水場系 特になし 

春日台配水場系 特になし 

北部配水場系 4 号井戸において、除鉄・除マンガン 

南部配水場系 １号及び２号井戸において、除鉄・除マンガン 

  

三沢市の場合、水源は全て地下水であることから、経時的な変化は少なく水質的には非常に安定している。

北部配水場 4 号井戸、南部配水場１号及び２号井戸については除鉄・除マンガン処理を施しているが、従来

どおりこの点に充分留意した運転が必要である。 
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４．水質検査項目、頻度、採水地点等   

（1）水質検査                                              

①定期水質検査項目               

No 水質基準項目 基準値(mg/L) 
基本頻度 

(回/年) 

検査省略 

の可否 

計画頻度 

(回/年)※ 
備 考 

1 一般細菌 
100 個/ml 以

下 １２ × １２ 法定検査回数 

2 大腸菌 不検出 

3 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

４ ○ ４ 法定検査回数 

4 水銀及びその化合物 0.0005 以下 

5 セレン及びその化合物 0.01 以下 

6 鉛及びその化合物 0.01 以下 

7 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 

8 六価クロム化合物 0.02 以下 

9 亜硝酸態窒素 0.04 以下 ４ ○ １２ 
水質安全管理の 

ため毎月検査 

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 ４ × ４ 法定検査回数 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 ４ ○ １２ 
水質安全管理の 

ため毎月検査 

12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 

４ ○ ４ 法定検査回数 

13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 

14 四塩化炭素 0.002 以下 

15 1,4—ジオキサン 0.05 以下 

16 
シス-1・2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1・2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 

17 ジクロロメタン 0.02 以下 

18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 

19 トリクロロエチレン 0.01 以下 

20 ベンゼン 0.01 以下 

21 塩素酸 0.6 以下 

４ × ４ 法定検査回数 

22 クロロ酢酸 0.02 以下 

23 クロロホルム 0.06 以下 

24 ジクロロ酢酸 0.03 以下 

25 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 

26 臭素酸 0.01 以下 

27 総トリハロメタン 0.1 以下 

28 トリクロロ酢酸 0.03 以下 

29 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 

30 ブロモホルム 0.09 以下 

31 ホルムアルデヒド 0.08 以下 

32 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 

４ ○ ４ 法定検査回数 

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 

34 鉄及びその化合物 0.3 以下 

35 銅及びその化合物 1.0 以下 

36 ナトリウム及びその化合物 200 以下 

37 マンガン及びその化合物 0.05 以下 

38 塩化物イオン 200 以下 １２ × １２ 法定検査回数 

39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 

４ ○ ４ 法定検査回数 40 蒸発残留物 500 以下 

41 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 

42 ジェオスミン 0.00001 以下 発生時 

１回/月 
－ 

発生時 

１回/月 

水質安全管理の 

ため年４回検査 43 2—メチルイソボルネオール 0.00001 以下 

44 非イオン界面活性剤 0.02 以下 
４ ○ ４ 法定検査回数 

45 フェノール類 0.005 以下 

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 
１２ ○ １２ 法定検査回数 

47 ｐH 値 5.8～8.6 
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48 味 異常でない 

49 臭気 異常でない 

50 色度 5 度以下 

51 濁度 2 度以下 

 

 

②毎日水質検査項目 

No 毎日検査項目 基準値 

1 色 異常なし 

2 濁り 異常なし 

3 消毒の残留効果（残留塩素） 0.1 mg/L 以上 

 

（２）採水地点 

①原水 

第一配水場、春日台配水場、北部配水場、南部配水場の各井戸 

②浄水 

第一配水場、春日台配水場、北部配水場、南部配水場、東町給水栓、三川目給水栓、古間木給水栓、 

戸崎給水栓 

 

（３）検査頻度 

①浄水 

水道法並びに同施行規則を基に、規定通り採水頻度を決定する。 

毎月検査については、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物等、pＨ値、味、臭気、色度、濁

度の９項目、更に地区によっては硝酸・亜硝酸態窒素が基準値を下回るものの、基準値の１／５を超

過することから追加、また、亜硝酸態窒素についても地下水を水源とするため追加し 11 項目とす

る。 

年４回の水質検査についてはこれまでの水質過去データから３年に１回以上に省略可能の項目も

あるが、水質の安全管理のため水質基準全５１項目を年４回実施する。ジェオスミン、２－メチルイ

ソボルネオールについては藻類発生の可能性が極めて低いが、水質の安全管理のために年４回検査を

実施する。また、取水時の濁度、pＨ等の管理を行なう。 

②原水 

原水においては「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、指標菌検査を下記の

とおり実施する。 

 

原水採水地点 ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ 原水等のクリプトスポリジウム等検査 

各配水場系井戸 ２ ３ヶ月に１回、指標菌 

 

 

 ５．臨時の水質検査に関する事項 

                                                        

原因不明の水質の変化や、配水場等に異常が発生した場合は必要に応じて臨時の水質検査を実施するも

のである。 
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６．水質検査委託内容                                                          

（１） 検査項目及び頻度については４．（１）及び（３）の通りとする。 

（２） 試料の採取は別添「採取の手引き」に従って受託者が行う。 

（３） 試料の運搬は受託者が直接実施する。なお、試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防

止の設置を施して運搬する。ただし、検査機関までの搬入時間は、最初の試料採取後、告示法で１２時

間以内に試験開始とされた検査が実施可能な時間内とする。 

（４） 臨時検査は定期検査の受託者と同一とする。 

（５） 受託者から水質結果の根拠となる資料を提出させる。資料には、分析日時及び分析を実施した検査

員の氏名を示した資料、検量線のクロマトグラム並びに濃度計算書を添付する。 

また、必要に応じ、内部精度管理及び外部精度管理実施状況を確認するとともに、検査所の立入検査

を行い、登録検査機関の技術能力の把握に努める。 

 

７．水質検査の方法           

                                                         

定期水質検査項目①及び水質事故等による臨時の検査ついては、厚生労働大臣の登録を受けた者に委託

し、毎日水質検査項目②については上下水道部水道施設課維持管理係で実施する。 

 

８．水質検査計画及び検査結果の公表について             

                              

水質検査計画及び検査の結果、また、需要者からの意見を電話、FAX 等で受け付けられるよう連絡先も

三沢市のホームページで公表する。 

 

９．その他        

                                                                    

水質検査結果はこれを適切に評価し、需要者の意見も取り入れながら、次年度の計画の見直しに反映さ

せていく。 

 加えて、水質検査の精度を確認するために委託先と充分打合せ等を実施し、水質事故等が発生またはそ

の恐れがある場合、関係機関と協調し対応する。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道事業者 

 

需要者 

水道事業者による

水質検査計画の策定

検査の実施

検査の評価
（結果）

見直し

国又は都道府県 

による監督 
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10．水質検査の精度管理と信頼性保証                                                    

 

委託検査が実施される検査機関は水質検査の測定の精度・信頼性を確保するため、下記のような精度管

理を行います。 

（１）水質検査の精度 

委託検査される水質検査項目は優良試験所基準 GLP（good laboratory practices）に基づき精度

管理を行います。 

（２）信頼性保証 

委託検査の信頼性を保証するため、各種の品質保証システムが定められていますが、なかでも試験

技術力も認定対象になるのが水道協会の認定する「水道ＧＬＰ」です。 

委託検査される検査機関は公正な第三者機関による外部精度管理及び内部精度管理が実施され、試

験者の技術レベルのチェックも毎月実施されることになり、信頼性の保証を確保しています。 

（３）検査結果の解析 

水質検査結果はマルチ管理システムにより、検査機関から三沢市へリアルタイムに結果が報告され、

蓄積されます。また、独自のデータベースにより基準値超過、10％、20%基準値超過等コンピュータ

ーで一元管理され報告されます。 

 

機器分析例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

         

 

 

 

 

 

クリア！ 

GC-MS/MS（カビ臭の測定）

ICP-MS（金属類の測定）

LC-MS/MS（農薬の測定）

イオンクロマトグラフ（イオンの測定）
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11．緊急検査体制                                                                    

 

不審者等の侵入により水源汚染が考えられる際は、原水、浄水における基準全５１項目を含む有害物質

のスキャンニングを迅速に行う緊急検査（休日・夜間を含む）を２４時間体制で行います。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度水質計画策定のため、 

この水質検査計画について、皆様のご意見をお寄せ下さい 

 

（問合せ先） 三沢市上下水道部 水道課 維持新設係 

〒033-0037 三沢市松園町 2 丁目 1-52 

電話  0176-53-5111 (内線 337) 

FAX  0176-53-8530 
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別添 採取の手引き 

 

１．試料の採水方法 

（１） 給水栓 

①鉛：5L/分で 5 分間流水後、15 分間滞留、その後 5L/分で 5L 採取し、均一撹拌したものを試料と

する。［浄水のみ］ 

②その他の項目：①がある場合には、引き続き試料を採取する。①がない場合には、①と同様に数分間

流水後、採水を行う。 

（２） 給水栓以外 

   採水栓が設置されていない原水の採水においては、ステンレス製等の採水器具と、投げ込み用のロ

ープ（10ｍ程度）を用意し採水する。なお、検査用試料は、採水器具を充分に原水で共洗い後のもの

を使用する。 

２．現場における水質検査 

   現場における水質検査が指定されている項目については、5L/分で数分間流水直後に実施する。残留

塩素が検出されない場合は引き続き 5 分間流出させ実施する。 

３．採水瓶 

水質検査項目により下表の採水瓶を用意する。 

 * 印の項は、原水の場合は不必要 

テフロン：ポリテトラフルオロエチレンの商品名の一つ 

ハイポ：チオ硫酸ナトリウムの俗称 

ＥＤＡ：エチレンジアミンの略 

水質検査項目 採水瓶の種類 採水容量 等 備 考 

1 鉛用 ポリエチレン瓶 
100mL以上（満

水） 

５Ｌ用採水器具使用 

速やかに、硝酸添加 

2 一般細菌・大腸菌用 ポリエチレン瓶 120mL以上 *ハイポ入り 

3 揮発性有機化合物用 
テフロン内張の 

ねじ口ガラス瓶 

40mL以上（満

水） 
*採水時、アスコルビン酸添加 

速やかに、塩酸添加 

4 亜硝酸態窒素用 ポリエチレン瓶 
100mL以上（満

水） 
*採水時、ＥＤＡ添加 

5 シアン用 
テフロン内張の 

ねじ口ガラス瓶 

40mL以上（満

水） 
採水時、リン酸緩衝液添加 

6 ホルムアルデヒド用 ガラス瓶 
50mL以上（満

水） 

アセトンで事前洗浄し、乾燥 

*採水時、ハイポ添加 

7 金属類用 ポリプロピレン瓶 
50mL以上（満

水） 
速やかに、硝酸添加 

8 塩素酸用 ポリエチレン瓶 
50mL以上（満

水） 
速やかに、ＥＤＡ添加 

9 フェノール類用 ガラス瓶 
500mL以上（満

水） 
アセトンで事前洗浄し、乾燥 

10 ハロ酢酸用 
テフロン内張の 

ねじ口ガラス瓶 

50mL以上（満

水） 
*採水時、アスコルビン酸添加 

11 ２-MIB・ジェオスミン用 
40mL以上（満

水） 

12 非イオン界面活性剤用 ガラス瓶 
150mL以上（満

水） 
*採水時、亜硫酸水素ナトリウム添加 

13 ＴＯＣ、臭気・味用 ガラス瓶 
300mL以上（満

水） 
 

14 その他の項目用 ポリエチレン瓶 ２L以上（満水）  


